OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji pomieszczeń poziomu 400 i 700 oraz wentylacji mechanicznej magazynów poziomu 300 w zakresie której występują następujące elementy:
· roboty rozbiórkowe,
· wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń poziomu 400, 700 i 300 na potrzeby najemcy
· roboty elektryczne, wykonanie połączenia wentylacji z systemami ppoż budynku
· wykonanie klimatyzacji poziomów 400 i 700 na potrzeby najemcy
· wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym części elektrycznej w formie projektu 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych określa niniejszy Opis techniczny z załącznikami oraz STWIORB.
CPV: 
CPV 45310000-3, CPV 45330000-9, CPV 45331000-6, CPV 45331200-8, CPV 45331220-4, CPV 45331210-1
Niniejszy opis określa przedmiot zamówienia dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty zgodnie z zasadami Prawa Zamówień Publicznych.
2. Stan istniejący
2.1.  Pomieszczenia poziomów 400, 700 i 300 przeznaczone do wynajmu
· W rejonie inwestycji zlokalizowane są stare, wyeksploatowane kanały wentylacji mechanicznej przeznaczone w całości do demontażu. Na korytarzach poziomów 400 i 700 znajduje się sufit podwieszany modułowy.
· Wysokość kondygnacji 3,20  m.

2.2. Uwaga: Zaleca się, aby opisany stan istniejący zweryfikować dokonując wizji lokalnej.
3. Stan projektowany
3.1. Roboty rozbiórkowe pomieszczeń poziomów 400, 700 i 300 przeznaczonych do wynajmu
· Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej

3.2. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń 300, 400 i 700 na potrzeby najemcy
· Należy wykonać wentylację mechaniczną pomieszczeń zgodnie z projektem wykonawczym 
· Centrale należy lokalizować zgodnie z projektem
· Na każdym przejściu wentylacji przez ścianę szachtu instalacyjnego należy zamontować klapę ppoż.
· Dla wykonania w przyszłości pomieszczeń 717, 717a i 717b należy uwzględnić zapas wydatku na centralach w wysokości 180m3/h
· W zakresie Wykonawcy jest wykonanie przygotowania instalacji do wentylacji pozostałych pomieszczeń kondygnacji 700 oraz 300. Przygotowanie polega na wykonaniu kanałów nawiewnych oraz wywiewnych w obrębie korytarzy.
· Centrale należy podłączyć do instalacji ciepła technologicznego zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

3.3.  Roboty elektryczne, wykonanie połączenia wentylacji z systemami ppoż
· Należy podłączyć instalację wentylacji mechanicznej z systemem ppoż istniejącym w budynku
· Należy wykonać podłączenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z szachtów instalacyjnych zlokalizowanych na danej kondygnacji

3.4. Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 400 i 700 na potrzeby najemcy
· Należy wykonać klimatyzację zgodnie z projektem wykonawczym
· Należy uwzględnić zapas na centrali mocy 3 jednostek o wartościach Qch=1,7 kW i Qgrz = 1,9 kW dla planowanej klimatyzacji pomieszczeń 717, 717a i 717b
· [bookmark: _GoBack]W zakresie Wykonawcy jest wykonanie przygotowania instalacji do klimatyzacji pozostałej części kondygnacji 700. Przygotowanie polega na wykonaniu instalacji w obrębie korytarzy.

3.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
· Należy wykonać dokumentację powykonawczą
· Dokumentację powykonawczą podłączenia elektrycznego i połączenia z instalacją ppoż budynku należy wykonać w formie projektu powykonawczego sporządzonego przez Projektanta posiadającego stosowne uprawnienia i zaopiniowaną przez rzeczoznawcę ppoż

4. Uwagi
· Zamawiający wskaże i nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby związane z realizacją robót.
· Wykonawca zapewnia pojemniki na odpady. Ponadto Wykonawca zajmie się wywozem i utylizacją w/w odpadów. Lokalizacja dla pojemników na odpady zostanie wskazana Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.
· Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
· Zamawiający w razie potrzeby udostępni pomieszczenie na potrzeby zaplecza technicznego lub socjalnego.
· Roboty (pozycje) ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar  robót) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm, dokonanej wizji lokalnej.
· Przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są w żaden sposób wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. Oznacza to, że ilość robót składających się na wycenę elementu scalonego kosztorysu, a także ilości (obmiary) robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym  mogą różnić się od tych ujętych w przedmiarach robót.
· Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia:  Należy uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania robót, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania nieruchomości:
· Planowane prace prowadzone będą w części budynku o charakterze administracyjno-biurowo-naukowym, który będzie użytkowany w czasie realizacji robót
· W budynku zainstalowane są czynne systemy ochrony p.poż. oraz systemy zabezpieczeń Systemu Kontroli Dostępu Osób, ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.
· Roboty mogą być realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku 
w godzinach 07:30 do 22:00, dopuszcza się realizację robót w soboty i niedziele  oraz w godzinach nocnych po uzgodnieniu z Zamawiającym (godziny pracy do uzgodnienia).
· Wszelkie głośne roboty budowlane należy wykonywać w godzinach 17:00 do 22:00, dopuszcza się realizację robót w soboty i niedziele po uzgodnieniu z Zamawiającym (godziny pracy do uzgodnienia).
· Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej  dokumentację powykonawczą w 2 egz. zawierający m.in. następujące dokumenty:
· Projekty powykonawcze 
· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Rzut kondygnacji 300 z zaznaczonymi pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu
Załącznik nr 2 – Rzut kondygnacji 400 z zaznaczonymi pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu
Załącznik nr 3 – Rzut kondygnacji 700 z zaznaczonymi pomieszczeniami przeznaczonymi do najmu
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