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WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń IV i VII kondygnacji oraz wykonanie sufitu 

podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia i wymiana stolarki na III kondygnacji w budynku 

B MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1”. 

 

Zamawiający – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy działając na podstawie art. 38  

ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zmianami) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści 

SIWZ. Niżej przekazuję treść pytań i odpowiedzi.  

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie niżej podanych wątpliwości co do zakresu w 
przygotowywanej ofercie dla Państwa. 

1. Czy na poziomie 700 instalacja oświetleniowa wraz z oprawami nie wchodzi w zakres składanej 
oferty; 

- brak projektu instalacji oświetlenia, 

- brak przedmiarów 

2. Brak w dokumentacji podanej kategorii wykonania sieci LAN, prosz 

3. Brak w dokumentacji usytuowania serwerowni, do której należy doprowadzić skrętki i co należy z nimi 
zrobić : 

- czy rozszywamy przewody na patchpanelach, 

- którędy sprowadzamy przewody i czy jest miejsce na to, 

- czy dokładamy nową szafę, jaka ma być, jakiej wielkości, w co wyposażona 

4. Oświetlenie ewakuacyjne czy jest w zakresie IV i IIV piętra i w jakim zakresie. 

5. Brak w projekcie pokazanych miejsc gdzie będą zlokalizowane rozdzielnice dostarczane przez 
Zamawiającego na poszczególnych piętrach 

6. Kto je montuje  

7. Jak będą wyposażone  

8. Co należy założyć w składanej ofercie że ma wykonać i dostarczyć  Oferent w rozdzielnicach. 



 

 

9. Czy jest możliwość przedłużenia terminu wykonania prac? 

10. Proszę o określenie w jaki sposób ma być poprowadzona instalacja elektryczna pomieszczeń na 
poziomie 700. 

 

Ad. 1 Instalacja oświetleniowa w pomieszczeniach biurowych nie wchodzi w zakres oferty. W zakresie 

przebudowy kondygnacji 700 wchodzi jedynie wymiana opraw oświetleniowych na korytarzu. Ilość lamp 

należy dobrać w oparciu o obowiązujące normy wymaganego natężenia oświetlenia na powierzchniach 

komunikacyjnych. 

Ad. 2 Sieć LAN należy wykonać w kategorii 6. 

Ad. 3 Sieć LAN należy doprowadzić do szachtu nr VII w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. 

Przewody na patchpanelach należy rozszyć. Należy dołożyć nową szafę wiszącą natynkową o wielkości 

minimum 6U wyposażoną w patchpanele. 

Ad. 4 Oświetlenie ewakuacyjne jest poza zakresem IV i VII pietra. 

Ad. 5 Rozdzielnice zlokalizowane są w szachtach nr IX oraz VA 

Ad. 6 Rozdzielnice będą montowane przez Zamawiającego. 

Ad. 7 Rozdzielnice będą w pełni wyposażone. W zakresie Wykonawcy jest wpięcie się we wskazane 

miejsca w rozdzielnicy. 

Ad. 8 W zakresie Wykonawcy jest wpięcie się we wskazane miejsca w rozdzielnicy. 

Ad. 9 Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu 1 i 2 zadania. Zamawiający zmienia termin 
wykonania zadanie 3 na do 31 grudnia 2019r. 

Ad.10 Zamawiający oczekuje ułożenia całych tras kablowych w korytach DLP wraz z osprzętem 
dedykowanego do kanałów DLP wzdłuż stolarki okiennej. 

 

 

 

 W imieniu Zamawiającego 

Dyrektor 

dr Piotr Margoński 

 


