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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja instalacji gazów technicznych w laboratoriach na poziomie 600 

budynku B MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres określa niniejszy dokument, wraz z załącznikami oraz 

Zaproszenie do składania ofert. 

CPV:  45333000-0 

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiot zamówienia dając Wykonawcom pełną wiedzę o 

zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty.  

II. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia 

Przewiduje się wykonanie: 

1. robót instalacyjnych w zakresie gazów 

Ad.1  Roboty dekarskie 

1. Przedmiot umowy obejmuje realizacje następujących prac: 

1) Demontaż części istniejącej instalacji gazów technicznych 

2) Demontaż punktów podłączenia butli gazowych 

3) wymiana punktów poboru gazów – 4 kpl. 

4) Wykonanie podłączeń gazów do dygestoriów – 3 kpl. 

5) Wykonanie nowych punktów poboru gazu zgodnie z załącznikiem nr 1 – 3 kpl. 

6) Wykonanie prób szczelności 

7) Podłączenie butli 

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

Prace należy rozpocząć od demontażu części istniejącej instalacji gazów technicznych oraz jej zabezpieczenia. 

Gałązki instalacji, które będą trwale zlikwidowane należy zabezpieczyć możliwie najbliżej pionów w szachcie.  

Następnie zostaną wykonane poprawki malarskie ścian (poza zakresem zamówienia). Po ich wykonaniu należy 

odtworzyć lub wykonać na nowo podejścia gazów i punkty poboru gazów. W zakresie zlecenia jest tez wymiana 

punktów podłączenia butli gazowych znajdujących się na zewnątrz na poziomie 200. Po wykonaniu prac należy 

podłączyć butle gazowe oraz wykonać próby szczelności.  

 

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na terenie prac budowlanych. 

III. Szczegółowe uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia, pozostałe uwagi: 

Wykonawca powinien w procesie planowania, wyceny oraz organizacji realizacji zamówienia uwzględnić 

niżej wymienione szczególne warunki wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i sposobu użytkowania 

• Budynek będzie użytkowany w czasie realizacji zamówienia, 
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• Roboty na zewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie przez całą dobę, wyłączając w godzinach 

otwarcia prace powodujące nadmierny hałas i uciążliwość, 

• Wykonawca zabezpieczy budynek i jego zasoby przed niekorzystnym wpływem robót, materiałów 

budowlanych i stosowanej technologii robot,  

• Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco i na własny koszt wywieźć demontowane materiały, gruz poza 

teren nieruchomości celem utylizacji, 

• Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz przepisów 

porządkowych, obowiązujących na terenie MIR-PIB 

• Wykonawca prac będzie utrzymywał  na bieżąco czystość i porządek na terenie prowadzonych prac, 

• Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku  

i czystości na terenie objętym robotami i na obszarze objętym oddziaływaniem w związku wykonywanymi 

robotami  

• Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 1 

egz.  operat kolaudacyjny zawierający m. in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty 

techniczne na zastosowane materiały i wyroby. 

 

IV. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Rzut poziomu 600 z zakresem prac remontowych. 

 

 

 

 

 

 


